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	[bookmark: _Toc177482523]Rekwiżiti — Ġenerali 
	 
	 
	Struzzjonijiet lill-klijenti
	 
	 
	 

	Il-Mudell tar-rekwiżiti u l-kriterji tal-għoti għall-proġetti fotovoltajċi

	 
	 
	1. Emenda t-taqsimiet sofor b’test blu
	 
	 
	 

	Verżjoni: 0.99
Feedback/żbalji/żidiet: ibgħat email lil BGDPV@pianoo.nl
	 
	 
	2. Rekwiżiti fakultattivi f’taqsimiet roża: ħassar il-punt interrogattiv fil-kolonna C 
jekk dan ir-rekwiżit mhux qed jiġi inkluż. Inkella, ikteb “iva” jew “1”. 
In-numru tar-rekwiżit imbagħad jitneħħa, 
u n-numerazzjoni tar-rekwiżiti segwenti taġġusta awtomatikament.

	
	
	
	3. Daħħal kwalunkwe rekwiżit addizzjonali fit-taqsimiet il-vojta. Jekk jiddaħħlu ringieli addizzjonali, 
jekk jogħġbok aġġusta l-formuli tan-numerazzjoni awtomatika fil-kolonni A u H.
	 

	
	 
	 
	4. Meta tlesti, aħbi l-kolonni D u E.
	 

	[bookmark: RANGE!A6:H40]ID
	Deskrizzjoni 
	Valur
	Tinkludi r-rekwiżit?
	Spjegazzjoni 
għall-klijenti
	Spjegazzjoni għall-offerenti 
	Verifika/
validazzjoni
	Konsegwenzi ta’ prestazzjoni agħar minn dik mistennija

	Is-sit u t-tul ta’ żmien tal-proġett

	1.1
	Deskrizzjoni tas-sit(i) tal-proġett
	Ara l-Anness ...
	 
	Agħmel Anness li jindika għal kull sit: l-indirizz, id-deżinjazzjoni tal-bejt/tal-art, ir-ritratti tas-sit, l-istima tal-potenza DC, il-konnessjoni mal-grilja, it-tagħbija li jiflaħ għaliha l-bejt, eċċ.
	 
	 
	 

	Għanijiet primarji: installazzjoni tal-enerġija solari 

	1.2
	Il-potenza DC tal-pannelli solari proposti trid tkun akbar minn: 
	... kWp 
	 
	Ara l-istudju ta’ fattibbiltà
	Il-potenza massima totali kkombinata tal-pannelli solari kollha li għandhom jiġu installati, abbażi tal-potenza f’kundizzjonijiet standard tal-ittestjar fuq l-iskeda tad-data tal-pannelli solari għan-naħa ta’ quddiem (wiċċ wieħed). 
	1) skeda tad-data tal-pannelli solari; 2) rapport ta’ simulazzjoni tal-installazzjoni fotovoltajka magħmul b’software approvat (eż. PVsyst, PV*SOL, eċċ.)
	L-offerta mhix valida

	1.3
	L-elettriku ġġenerat mill-installazzjoni(jiet) fotovoltajka/ċi f’kWh fis-sena 1 irid ikun akbar minn:
	... kWh
	 
	Ara l-istudju ta’ fattibbiltà, li juża l-“valur P50” (rendiment medju fuq perjodu itwal), għall-perjodu ta’ simulazzjoni 2010–2020, skont il-bażi tad-data ...
	Jikkonċerna l-valur P50, għall-perjodu ta’ simulazzjoni 2010–2020, skont il-bażi tad-data ...). Rapport ta’ simulazzjoni għall-installazzjoni fotovoltajka proposta, fis-sena 1, abbażi tal-irradjazzjoni nominali = l-aspettattiva medja għal żmien twil, “P50” b’software rikonoxxut (PVsyst, PV*SOL jew pakkett simili). 
	Rapport ta’ simulazzjoni għall-installazzjoni fotovoltajka proposta
	L-offerta mhix valida

	1.4
	Il-potenza AC tal-installazzjoni fotovoltajka għandha tkun inqas minn:
	... kW
	?
	Rekwiżit fakultattiv jekk, pereżempju, irid jitqies id-daqs tal-konnessjoni eżistenti mal-grilja. Jekk jogħġbok innota: Għall-proġetti SDE++, massimu ta’ 50 % tal-potenza totali tal-pannell DC tista’ tiġi konnessa mal-grilja. 
	Dan jista’ jinkiseb billi l-invertituri jiġu limitati għal ċerta potenza. 
	Ex post permezz ta’ spezzjoni tal-Ambitu 12
	L-offerta mhix valida

	1.5
	Manutenzjoni u monitoraġġ
	Matul l-ewwel sentejn sa erba’ snin
	?
	Rekwiżit fakultattiv (applikat ta’ spiss, rakkomandat) li l-manutenzjoni u l-monitoraġġ jitwettqu mill-installatur għall-ewwel sentejn sa erba’ snin
	 
	 
	L-offerta mhix valida

	Sikurezza

	1.6
	L-installazzjoni elettrika trid tkun iddisinjata u mibnija f’konformità ma’ NEN 1010 
	 
	
	 
	
	Ex post permezz ta’ spezzjoni tal-Ambitu 12
	Il-kuntrattur irid jiżgura li l-installazzjoni tikkonforma ma’ NEN 1010 f’perjodu ta’ żmien raġonevoli, inkella l-klijent jagħmel dan bi spiża tal-kuntrattur.

	1.7
	Ċertifikat SCC tal-Kuntrattur
	 
	 
	 
	Il-kumpaniji jrid ikollhom ċertifikat SCC (Ċertifikat tas-Sikurezza għall-Kuntratturi) jekk iwettqu l-attivitajiet li ġejjin: l-installazzjoni ta’ sistemi ta’ rbit, l-installazzjoni ta’ pannelli solari, xogħol elettrotekniku. 
	Waqt il-fażi tal-kostruzzjoni, iċ-ċertifikat SCC tal-maniġer tas-sit irid jintwera fuq talba mill-klijent.
	Waqqaf ix-xogħol u qabbad maniġer tas-sit li għandu ċertifikat SCC, kwalunkwe kostijiet addizzjonali għandhom jitħallsu mill-kuntrattur.

	1.8
	Sikurezza – ħidma sikura fl-għoli (> 250 cm). Sabiex il-ħaddiema jkunu jistgħu jiċċaqalqu b’mod sikur, il-pannelli ma jridux jitqiegħdu fl-istrixxa ta’ 2 metru tul ix-xifer tal-bejt, u għandha tiġi implimentata assigurazzjoni tas-sikurezza adegwata meta jaħdmu fl-għoli.
	 
	 
	 
	Ċertifikat SCC tal-SOS (Sikurezza għas-Superviżuri Operazzjonali). Skont l-Att dwar il-Kundizzjonijiet tax-Xogħol, ir-regola ta’ politika 3.16, l-impjegati u l-impjegaturi huma responsabbli b’mod konġunt biex jaħdmu b’mod sikur fl-għoli. 
	Pjan ta’ installazzjoni fotovoltajka (disinji ta’ tqassim).
	 

	1.9
	Sikurezza — iridu jiġu segwiti l-atti u d-direttivi fis-seħħ dwar is-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol.
	 
	 
	 
	Dawn jinkludu: 1) L-att dwar il-Kundizzjonijiet tax-Xogħol, id-Digriet dwar il-Kundizzjonijiet tax-Xogħol, ir-Regolamenti dwar il-Kundizzjonijiet tax-Xogħol; 2) Direttivi Ewropej dwar: is-sigurtà u s-saħħa (89/391/KEE); is-sigurtà għal xogħol temporanju/mobbli (92/57/KEE); tagħbijiet tqal (90/269/KEE); tagħmir ta’ protezzjoni personali (89/656/KEE); tagħmir tax-xogħol (2009/104/KE); protezzjoni mill-vibrazzjoni (2002/44/KE); Id-Direttiva dwar il-Makkinarju (2006/42/KE).  
	 
	 

	1.10
	Sikurezza elettrika — ħidma sikura b’installazzjonijiet elettriċi: f’konformità mal-istandard NEN 3140 (< 1.5 kV DC jew < 1 kV AC) jew NEN 3840 (> 1.5 kV jew > 1 kV AC)
	 
	 
	 
	NEN 3140: “rekwiżiti rilevanti għat-tħaddim ta’ installazzjonijiet ta’ vultaġġ baxx”. NEN 3840: “rekwiżiti rilevanti għat-tħaddim ta’ installazzjonijiet ta’ vultaġġ għoli”.
	 
	 

	1.11
	Is-sikurezza elettrika. Dawk li jaħdmu fuq konnessjonijiet elettriċi jridu jkunu elektrixins iċċertifikati. 
	 
	 
	 
	Il-maniġers tas-sit iridu jkunu kompetenti professjonalment u jkollhom iċ-ċertifikati meħtieġa. Il-kuntratturi jrid ikollhom maniġer tal-installazzjoni li jkollu ċ-ċertifikati meħtieġa, u li jrid jiġi ddikjarat lill-klijent, inklużi d-dettalji ta’ kuntatt. Il-klijent irid jipprovdi lill-kuntrattur bi proċeduri ta’ konnessjoni u skonnessjoni u proċeduri oħra tax-xogħol. 
	 
	 

	L-esperjenza u l-għarfien tal-kuntrattur

	1.12
	L-esperjenza ta’ proġetti fotovoltajċi
	3 proġetti komparabbli mwettqa b’mod sodisfaċenti
	 
	 
	3 proġetti fl-aħħar erba’ snin b’daqs tal-proġett ta’ mill-inqas 30 % tal-għadd ta’ pannelli f’dan il-proġett
	Indika tali esperjenza u uri s-sodisfazzjon tal-klijent permezz ta’ referenzi għal klijenti preċedenti jew rapport tat-tlestija tal-Ambitu 12 minn parti indipendenti
	 

	Assigurazzjoni tal-kuntrattur

	1.13
	Assigurazzjoni CAR (construction all risk - ir-riskji kollha tal-kostruzzjoni) 
	 > EUR 1 miljun 
	 
	L-assigurazzjoni CAR tkopri r-riskji matul ix-xogħol tal-kuntrattur. Ammont assigurat ta’ mill-inqas EUR 1 miljun u mill-inqas daqs il-valur stmat tal-kuntratt. F’xi każijiet, l-ammonti assigurati huma inklużi fit-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali tax-xiri, f’liema każ dak l-ammont jista’ jintuża hawnhekk ukoll. Jekk jogħġbok innota: b’mod fakultattiv, klijent jista’ joħroġ ukoll l-assigurazzjoni CAR tiegħu stess. Ara wkoll it-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali tax-xiri.
	 
	 Uri l-polza tal-assigurazzjoni CAR qabel ma tibda l-kostruzzjoni fuq talba tal-klijent  
	Waqqaf ix-xogħol immedjatament sakemm tinħareġ l-assigurazzjoni

	1.14
	Assigurazzjoni tar-Responsabbiltà tan-Negozju (Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven – AVB)
	 EUR 10 miljun 
	 
	Tkopri l-ħsara kkawżata mill-impjegati jew mill-prodotti tal-kuntrattur. Din tista’ tinkludi ħsara żgħira, iżda wkoll ħsara kbira (inklużi korrimenti). 
	 
	Uri l-polza AVB qabel ma tibda l-kostruzzjoni fuq talba tal-klijent
	Waqqaf ix-xogħol immedjatament sakemm tinħareġ l-assigurazzjoni

	Il-kwalità 

	1.15
	Is-sistema trid tkun iddisinjata u implimentata f’konformità mal-aħħar verżjoni tal-manwal dwar l-enerġija solari tal-ISSO (Handboek Zonne-energie, Hbze, eż. 2022)
	 
	?
	Dan ir-rekwiżit jista’ jiġi inkluż b’mod fakultattiv għal proġetti iżgħar minn 1 MWp. Mhuwiex meħtieġ għal proġetti speċjali jew fuq skala kbira mwettqa minn kuntratturi tal-EPC kbar/internazzjonali.
	 
	 
	 

	Tariffa għar-rimi u t-tmiem il-ħajja

	1.16
	It-tariffa għar-rimi għat-tneħħija tal-pannelli solari fi tmiem ħajjithom trid titħallas (permezz ta’ fornitur) lill-Fondazzjoni OPEN (Stichting OPEN).
	 
	 
	Mill-1 ta’ Lulju 2023, din it-tariffa tissemma fuq il-fatturi tal-bejjiegħa bl-ingrossa u ta’ importaturi oħra. 
	Fil-każ ta’ pannelli solari importati mill-kuntrattur, li għalhekk isir il-“produttur” legali, il-klijent jirreġistra mal-Fondazzjoni OPEN. Ladarba dan isir, jiġu indirizzati l-obbligi amministrattivi, jiġifieri d-dikjarazzjoni tal-produttur u l-ħlas tat-tariffa tal-immaniġġjar tal-iskart. Meta jixtri pannelli solari minn parti Netherlandiża bħala bejjiegħ bl-ingrossa, il-kuntrattur irid jaċċerta jekk il-parti Netherlandiża hijiex membru tal-Fondazzjoni OPEN. Ħarsa ġenerali lejn il-prodotti rreġistrati kollha tista’ tinstab fuq is-sit web tal-Fondazzjoni OPEN. 
	Ex post, fakultattiv: iċċekkja l-fattura tal-pannelli solari fornuti.
	 

	Kundizzjonijiet tax-xogħol, konformità mar-regoli

	1.17
	L-istruzzjonijiet tal-immuntar ipprovduti mill-fornituri/manifatturi tal-pannelli solari, tal-invertitur(i) u tal-elementi ta’ rbit iridu jiġu segwiti.  
	 
	 
	 
	 
	Spezzjoni tal-Ambitu 12
	 

	1.18
	Il-kundizzjonijiet tax-xogħol fin-Netherlands Trid tiġi mħarsa l-liġi Netherlandiża dwar ix-xogħol, inkluż għall-ħaddiema migranti. 
	 
	 
	 
	Jekk jintużaw ħaddiema migranti, il-klijent irid jiżgura akkomodazzjoni u remunerazzjoni adegwati, u ma jridux jinqabżu s-sigħat tax-xogħol stabbiliti mil-liġi. Akkomodazzjoni: jekk jintużaw ħaddiema migranti, ma jrid ikun hemm l-ebda dipendenza finanzjarja, la direttament u lanqas indirettament, bejn dawn il-ħaddiema u l-klijent fir-rigward tal-akkomodazzjoni. Anke jekk il-ħaddiema jkunu impjegati permezz ta’ aġenzija ta’ impjieg temporanju, ma jrid ikun hemm l-ebda dipendenza finanzjarja bejn l-aġenzija ta’ impjieg temporanju u l-akkomodazzjoni tal-ħaddiema.
	 
	 

	Diversi rekwiżiti ġenerali fakultattivi

	1.19
	Garanzija mill-kumpanija omm. Jekk il-kuntrattur ikollu azzjonist maġġoritarju, dan għandu jaġixxi bħala garanti finanzjarju għall-kuntrattur.
	 
	?
	Fakultattiv. Xi drabi diġà koperta mit-termini u l-kundizzjonijiet standard tax-xiri. L-alternattiva għall-garanzija tal-kumpanija omm hija li wieħed jaħdem b’kundizzjonijiet ta’ ħlas b’riskju baxx. 
	 
	 
	 

	1.20
	Parti terza Fajl .PAN
	 
	?
	Fakultattiv għal proġetti kbar, akbar minn 20 MW. Il-verżjoni diġitali tad-data użata minn programmi bħal PVsyst u PV*SOL biex jipprevedu l-output ta’ park solari. Il-fajls .PAN indipendenti jivverifikaw il-proporzjon tal-prestazzjoni u r-rendiment ta’ proġett. 
	 
	 
	 

	1.21
	Kultura ta’ sikurezza. ISO45001 jew Safety Culture Ladder, pass minimu 3
	 
	?
	Fakultattiv għal proġetti kbar > 20 MWp li jinvolvu organizzazzjonijiet ta’ implimentazzjoni kbar. 
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	[bookmark: _Toc177482525]Rekwiżiti – Xogħol 
	 
	 
	Struzzjonijiet lill-klijenti
	 
	 
	 

	Il-Mudell tar-rekwiżiti u l-kriterji tal-għoti 
għall-proġetti fotovoltajċi

	 
	 
	1. Emenda t-taqsimiet sofor b’test blu
	 
	 

	Verżjoni: 0.99
	 
	 
	2. Rekwiżiti fakultattivi f’taqsimiet roża: ħassar il-punt interrogattiv fil-kolonna C jekk dan ir-rekwiżit mhux qed jiġi inkluż. Inkella, ikteb “iva” jew “1”. In-numru tar-rekwiżit imbagħad jitneħħa, u n-numerazzjoni tar-rekwiżiti segwenti taġġusta awtomatikament. 

	Ippubblikata minn: Buyer Group voor Duurzame PV
	 
	 
	3. Daħħal kwalunkwe rekwiżit addizzjonali fit-taqsimiet il-vojta. Jekk jiddaħħlu ringieli addizzjonali, jekk jogħġbok aġġusta l-formuli tan-numerazzjoni awtomatika fil-kolonni A u H.

	Feedback/żbalji/żidiet: ibgħat email lil BGDPV@pianoo.nl
	 
	 
	4. Meta tlesti, aħbi l-kolonni D u E. 
	 
	 

	ID
	Deskrizzjoni tar-rekwiżit
	Meta?
	Tinkludi r-rekwiżit?
	Spjegazzjoni għall-klijent
	Spjegazzjoni għall-offerent
	Verifika/validazzjoni
	Konsegwenzi ta’ prestazzjoni agħar minn dik mistennija

	Dati, ippjanar u konsultazzjoni 

	2.1
	Ix-xogħol irid jibda:
	Għas-sit ... fi żmien ... xhur mill-għoti/fid-data ...
	 
	Possibbilment inkludi lista ta’ dati għal kull sit
	 
	 
	 

	2.2
	Il-proġett irid jitlesta proviżorjament sa:
	Għas-sit ... fi żmien ... xhur mill-għoti/sad-data ...
	 
	 
	Tlestija proviżorja (“kostruzzjoni lesta”): ix-xogħol kollu ppjanat tlesta u l-installazzjoni hija, fil-prinċipju, lesta biex tforni l-elettriku lill-grilja. Imbagħad issir l-ispezzjoni tal-Ambitu 12. Possibbilment inkludi lista ta’ dati għal kull sit. 
	 
	Sakemm ma jkunx kompletament barra mill-kontroll tal-kuntrattur, jekk it-tlestija tiġi posposta b’aktar minn 30 jum, tiġi applikata penali ta’ kuljum ta’ 0.1 % tal-prezz tal-offerta bejn l-1 ta’ Ottubru u l-31 ta’ Marzu, u ta’ 0.15 % bejn l-1 ta’ April u t-30 ta’ Settembru. 

	2.3
	L-ippjanar — It-tfassil, il-qbil (mal-klijent/utent finali) u l-ħruġ ta’ pjan ta’ ħidma 
	Wara l-għoti, iżda qabel ma tibda l-implimentazzjoni
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	It-twettiq tax-xogħol f’konformità mal-pjan miftiehem
	 
	 
	
	L-aġġustamenti għall-pjan jistgħu jsiru wara konsultazzjoni u approvazzjoni konġunta. 
	 
	 

	2.5
	Il-parteċipazzjoni f’laqgħat fuq il-post jew tax-xogħol jekk il-klijent iqis li x-xogħol jirrikjedi dan
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dokumentazzjoni, tpinġijiet, kalkoli

	2.6
 
 
 
 
 
 
	Is-sottomissjoni ta’ diversi dokumenti, tpinġijiet u kalkoli: 

a) dijagrammi ta’ linja waħda (AC, DC u konnessjoni mal-installazzjoni eżistenti);
b) il-pjan ta’ tqassim tal-pannelli fotovoltajċi;
c) għall-proġetti fuq il-bjut: il-kalkoli tal-kostruzzjoni/tar-riħ;
d) il-kalkolu tat-telf tal-potenza tal-kejbil (kejbils kemm AC kif ukoll DC);
	Wara l-għoti, iżda qabel ma tibda l-implimentazzjoni
 
 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
 
 

	
	e) l-iskedi tad-data għall-pannelli solari, l-invertituri, l-istruttura ta’ appoġġ, il-kejbils, il-bords tal-metraġġ;
	
	
	
	
	
	

	
	f) għall-proġetti fuq il-bjut: il-pjan ta’ implimentazzjoni, inkluż il-pjan għall-pożizzjonament tal-pannelli fotovoltajċi waqt l-installazzjoni fuq il-bejt u pjan ta’ rfigħ.
	
	
	
	
	
	

	Il-valutazzjoni u l-evalwazzjoni tar-riskju (RI&E)

	2.7
	Il-ħolqien ta’ RI&E għall-ħidma u l-miżuri ta’ ġestjoni li għandhom jittieħdu
	Wara l-għoti, iżda qabel ma tibda l-implimentazzjoni
	 
	 
	L-Artikolu 5 tal-Att dwar il-Kundizzjonijiet tax-Xogħol – il-kuntrattur irid ikollu RI&E dipendenti fuq is-sit. F’ħafna każijiet, il-kontenut ta’ RI&Es preċedenti jista’, fil-biċċa l-kbira tiegħu, jintuża mill-ġdid, b’10 % tiegħu adattati għall-proġett. 
	Rapport RI&E
	 

	Ix-xogħol ta’ implimentazzjoni tal-kuntrattur

	2.8
	Il-konsenja, l-installazzjoni u l-immuntar ta’ pannelli fotovoltajċi u s-sistema ta’ rbit. 
	 
	 
	 
	 
	Spezzjoni tal-Ambitu 12
	 

	2.9
	Il-konsenja, l-installazzjoni u l-funzjonament tal-konnessjoni elettrika ta’ sistema elettrika xierqa inklużi kejbils, invertituri u komponenti assoċjati konnessi mal-pannelli solari. 
	 
	 
	 
	 
	Spezzjoni tal-Ambitu 12
	 

	2.10
	Konnessjoni mal-konnessjoni elettrika eżistenti mal-grilja JEW konnessjoni ma’ konnessjoni elettrika ġdida mal-grilja
	 
	 
	 
	 
	Spezzjoni tal-Ambitu 12
	 

	2.11
	Ir-reġistrazzjoni tal-installazzjoni fotovoltajka mal-operatur tas-sistema u fuq www.energieleveren.nl 
	 
	 
	 
	 
	Kopja tar-reġistrazzjoni
	 

	2.12
	Il-konnessjoni ta’ miter tal-output gross ikkalibrat
	 
	 
	 
	 
	Spezzjoni tal-Ambitu 12
	 

	2.13
	It-twettiq ta’ kwalunkwe xogħol ieħor li jirriżulta mit-taqsimiet ta’ hawn fuq, sabiex ikun jista’ jitwettaq proġett “turnkey”
	 
	 
	 
	 
	Spezzjoni tal-Ambitu 12
	 

	2.14
	L-għoti ta’ rapport sħiħ tat-tlestija li jkun fih l-informazzjoni deskritta fir-rekwiżit 6.1
	 
	 
	 
	 
	Rapport tat-tlestija
	 

	2.15
	Jekk ikun meħtieġ, it-titjib tal-installazzjoni sakemm jiġu ssodisfati r-rekwiżiti ta’ dan id-dokument (pereżempju, jekk ikunu nstabu devjazzjonijiet mir-rekwiżiti waqt l-ispezzjoni tal-Ambitu 12)
	 
	 
	 
	 
	Spezzjoni tal-Ambitu 12
	 

	2.16
	NB: il-klijent se jorganizza spezzjoni indipendenti tal-installazzjoni kollha tal-enerġija solari skont SCIOS Ambitu 12.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.17
	Il-manutenzjoni u l-monitoraġġ tax-xogħol għall-ewwel sentejn (jew erba’) snin, kif deskritt fil-worksheet 7: Rekwiżiti — M & M
	 
	?
	 
	 
	Rapporti ta’ manutenzjoni u monitoraġġ
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	Il-Mudell tar-rekwiżiti u l-kriterji tal-għoti għall-proġetti fotovoltajċi

	Verżjoni: 0.99
Feedback/żbalji/żidiet: ibgħat email lil BGDPV@pianoo.nl

Struzzjonijiet lill-klijenti
1. Emenda t-taqsimiet sofor b’test blu
2. Rekwiżiti fakultattivi f’taqsimiet roża: ħassar il-punt interrogattiv fil-kolonna C jekk dan ir-rekwiżit mhux qed jiġi inkluż. Inkella, ikteb “iva” jew “1”. In-numru tar-rekwiżit imbagħad jitneħħa, u n-numerazzjoni tar-rekwiżiti segwenti taġġusta awtomatikament.
3. Daħħal kwalunkwe rekwiżit addizzjonali fit-taqsimiet il-vojta. Jekk jiddaħħlu ringieli addizzjonali, jekk jogħġbok aġġusta l-formuli tan-numerazzjoni awtomatika fil-kolonni A u H.
4. Meta tlesti, aħbi l-kolonni D u E.
	 

	ID
	Deskrizzjoni 
	Tinkludi r-rekwiżit?
	Spjegazzjoni għall-klijent
	Spjegazzjoni għall-offerent
	Verifika u validazzjoni
	Konsegwenzi ta’ prestazzjoni agħar minn dik mistennija
	

	Il-kwalità u s-sikurezza
	

	3.1
	Il-pannelli jridu jikkonformaw ma’: IEC 61215, IEC 61730-1 u IEC 61730-2. Klassi minima ta’ sikurezza II skont IEC 61730-2.
	 
	IEC 61215 huwa rekwiżit minimu tal-kwalità biex jintwera li l-pannell se jibqa’ jaħdem għal mill-inqas 5 snin. L-IEC 61730 huwa relatat mal-klassi tas-sikurezza elettrika u tan-nirien tal-pannell solari. 
	Rekwiżiti standard: il-pannelli solari regolari kollha offruti permezz tal-bejjiegħa bl-ingrossa jikkonformaw ma’ dawn l-istandards. Dan huwa ddikjarat fuq l-iskeda tad-data.
	Verifika tar-rapport tat-tlestija, li jrid ikun fih l-iskeda tad-data tal-pannell solari, jew l-ispezzjoni tal-Ambitu 12
	Sostitwiti minn pannelli solari li jissodisfaw ir-rekwiżit
	

	3.2
	Garanzija tal-potenza ta’ mill-inqas 85 % fis-sena 25
	 
	Kważi l-pannelli solari standard kollha jissodisfaw dan ir-rekwiżit. 
	Fis-sena 25, il-pannell xorta waħda jrid ikun qed jipprovdi mill-inqas 85 % tal-output tiegħu meta jkun ġdid.
	Il-garanzija tal-potenza permezz tar-rapport tat-tlestija u l-ispezzjoni tal-Ambitu 12
	Sostitwiti minn pannelli solari li jissodisfaw ir-rekwiżit
	

	3.3
	Il-konnetturi DC jridu jkunu MC4 jew MC4-EVO u jikkonformaw ma’ IEC 62852
	 
	MC4/MC4-EVO huwa l-akkoppjatur li jintuża l-aktar u huwa ta’ kwalità ppruvata.  
	Standard, ara l-iskeda tad-data tal-pannelli solari. Madankollu, oqgħod attent li jintużaw eżattament l-istess konnetturi (l-istess produttur u tip) għall-kejbils DC kollha, u li dawn jistgħu jinxtraw separatament.
	Skeda tad-data tal-pannelli solari permezz tar-rapport tat-tlestija u l-ispezzjoni tal-Ambitu 12
	Sostitwiti minn pannelli solari li jissodisfaw ir-rekwiżit
	

	3.4
	Jekk jintużaw ċelloli tas-siliċju kristallin tat-tip p, il-pannelli solari jridu jikkonformaw mal-istandard IEC 62804 (reżistenti għall-PID). 
	 
	Jekk jintużaw ċelloli tas-siliċju kristallin tat-tip p fil-pannell solari (eż. ċelloli PERC), l-output tiegħu jista’ jiġi degradat b’mod sever b’degradazzjoni kkawżata mill-potenzjal (PID). Dan jista’ jiġi evitat permezz ta’ ċerti materjali u ttestjat bl-użu ta’ dan l-istandard. 
	Jekk jiġu proposti pannelli solari b’ċelloli tas-siliċju tat-tip p (eż. PERC), dawn iridu jikkonformaw ma’ IEC 62804 (indikat fuq l-iskeda tad-data). Jekk jogħġbok innota: għal ħafna tipi oħra ta’ ċelloli solari (HJT, Topcon, IBC, CdTe, CIGS, a-Si, n-PERT), dan l-effett huwa nieqes u dan it-test mhuwiex meħtieġ. 
	Skeda tad-data permezz tar-rapport tat-tlestija u l-ispezzjoni tal-Ambitu 12
	Sostitwiti minn pannelli solari li jissodisfaw ir-rekwiżit

	Is-sostenibbiltà 

	3.5
	Impronta tal-karbonju massima ta’ 550 kg Co2-eq per kWp, skont il-metodu ta’ valutazzjoni simplifikata tal-karbonju Franċiża (Evaluation carbone simplifiée, ECS) ġestit mill-aġenzija ambjentali Franċiża Adème. Iċ-ċertifikat irid ikun validu fil-bidu tal-kostruzzjoni u jitfassal f’konformità mal-linji gwida ta’ Adème f’CRE4/PPE2. 
	 
	Dan il-limitu huwa l-istess bħal fi Franza, u jnaqqas bin-nofs l-impronta tal-karbonju tal-pannelli bażiċi filwaqt li xorta jippermetti għażla wiesgħa, inklużi manifatturi Ċiniżi tal-livell 1, bi prezz addizzjonali baxx. 
	Id-dokument “Duurzaamheidsaspecten en marktscan Duurzamere Zonnepanelen” (Aspetti tas-sostenibbiltà u stħarriġ tas-suq ta’ pannelli solari aktar sostenibbli) jidentifika produtturi li jistgħu jissodisfaw dan ir-rekwiżit. Diversi produtturi oħra jistgħu jagħmlu dan ukoll. Iċ-ċertifikat tal-ECS jista’ jintalab permezz tal-manifattur jew tal-bejjiegħ bl-ingrossa. 
	Verifika tar-rapport tat-tlestija, li jrid ikun fih iċ-ċertifikat tal-ECS li jikkorrispondi għall-pannelli solari installati, jew waqt l-ispezzjoni tal-Ambitu 12
	Sostitwiti minn pannelli solari li jissodisfaw ir-rekwiżit

	3.6
	Folja ta’ wara ħielsa minn PFAS Pereżempju, pjanċa tal-ħġieġ (pannelli solari ħġieġ-ħġieġ) jew folja ta’ wara tal-plastik ħielsa minn fluworopolimeri. 
	 
	Il-biċċa l-kbira tal-pannelli solari fihom PVDF (Tedlar), PVF (Kynar) jew polimeri u kisjiet oħra tal-fluworu.  Dawn il-materjali tal-PFAS jistgħu jispiċċaw fl-ambjent waqt il-produzzjoni jew l-użu (fil-forma ta’ trab jew billi jitqaxxru) u jwasslu għal ħsara għas-saħħa. Alternattivi ħielsa minn PFAS ftit li xejn iwasslu għal kostijiet addizzjonali.
	Id-dokument “Duurzaamheidsaspecten en marktscan Duurzamere Zonnepanelen” fih eżempji ta’ pannelli solari li jikkonformaw ma’ dan ir-rekwiżit. Jekk jogħġbok staqsi lill-bejjiegħ bl-ingrossa/produttur. Jekk jintużaw pannelli solari b’folja ta’ wara tal-plastik u jekk l-iskeda tad-data ma ssemmix b’mod espliċitu l-materjali tal-folja ta’ wara użati, hija meħtieġa konferma separata mill-manifattur tal-pannelli solari li dawn fihom folja ta’ wara ħielsa minn PFS. 
	Verifika tar-rapport tat-tlestija, li jrid ikun fih l-iskeda tad-data tal-pannelli solari jew iċ-ċertifikat, jew l-ispezzjoni tal-Ambitu 12
	Sostitwiti minn pannelli solari li jissodisfaw ir-rekwiżit
	

	Rekwiżiti fakultattivi għall-pannelli solari
	

	3.7
	Il-pannelli jridu jikkonformaw ma’: IEC 62716 (reżistenza għall-ammonijaka)
	?
	Normalment mhux meħtieġ, iżda neċessarju f’bini għall-bhejjem. Ir-reżistenza għall-ammonijaka hija meħtieġa biss jekk ikun hemm konċentrazzjoni għolja ta’ ammonijaka – eż. fejn ikunu qed jinżammu l-bhejjem (tiġieġ/ħnieżer/baqar) 
	Inkluż f’ħafna skedi tad-data
	Skeda tad-data permezz tar-rapport tat-tlestija u l-ispezzjoni tal-Ambitu 12
	 
	

	3.8
	Il-pannelli jridu jikkonformaw ma’: IEC 61701 (reżistenza għall-irxiex bil-melħ)
	?
	Normalment mhux meħtieġ, iżda neċessarju fiż-żoni kostali. Ir-reżistenza għall-arja mielħa (irxiex bil-melħ) hija meħtieġa biss jekk l-installazzjoni fotovoltajka tkun qrib il-baħar (inqas minn 1 km ’il bogħod) 
	Inkluż f’ħafna skedi tad-data
	Skeda tad-data permezz tar-rapport tat-tlestija u l-ispezzjoni tal-Ambitu 12
	 
	

	3.9
	Il-kulur tal-folja ta’ wara — viżibbli bejn iċ-ċelloli
	?
	Mhux meħtieġ għal ħafna proġetti. Il-pannelli “kollha suwed” jintużaw primarjament fuq bjut viżibbli u mżerżqa. Dawn huma kemxejn aktar għaljin u għandhom prestazzjoni kemxejn aktar baxxa meta mqabbla mal-pannelli b’folja ta’ wara bajda. Il-pannelli solari kkuluriti huma ħafna aktar għaljin u għandhom effiċjenza aktar baxxa.
	 
	 
	 
	

	3.10
	Il-kulur tal-qafas tal-pannell solari
	?
	Il-frejms suwed jew ikkuluriti ħafna drabi mhumiex meħtieġa, iżda huma aktar għaljin.
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	Struzzjonijiet lill-klijenti
	 
	 
	 

	Il-Mudell tar-rekwiżiti u l-kriterji tal-għoti għall-proġetti fotovoltajċi
	 
	 
	1) Emenda t-taqsimiet sofor b’test blu
	 
	 
	 

	Verżjoni: 0.99
	 
	 
	2) Rekwiżiti fakultattivi f’taqsimiet roża: ħassar il-punt interrogattiv fil-kolonna C jekk dan ir-rekwiżit mhux qed jiġi inkluż. Inkella, ikteb “iva” jew “1”. In-numru tar-rekwiżit imbagħad jitneħħa, u n-numerazzjoni tar-rekwiżiti segwenti taġġusta awtomatikament. 

	Ippubblikata minn: Buyer Group voor Duurzame PV
	 
	 
	3) Daħħal kwalunkwe rekwiżit addizzjonali fit-taqsimiet il-vojta. Jekk jiddaħħlu ringieli addizzjonali, jekk jogħġbok aġġusta l-formuli tan-numerazzjoni awtomatika fil-kolonni A u H.

	Feedback/żbalji/żidiet: ibgħat email lil BGDPV@pianoo.nl
	 
	 
	4) Meta tlesti, aħbi l-kolonni D u E. 
	 
	 
	 

	ID
	Deskrizzjoni 
	Valur
	Tinkludi r-rekwiżit?
	Spjegazzjoni għall-klijent
	Spjegazzjoni għall-offerent
	Verifika u validazzjoni
	Konsegwenzi ta’ prestazzjoni agħar minn dik mistennija

	A. Installazzjoni elettrika

	4.1
	L-installazzjoni trid tkun sikura u tikkonforma ma’ NEN 1010 u NEN 7250
	 
	 
	 
	 
	Spezzjoni tal-Ambitu 12
	 

	4.2
	Is-sistema għandha tkun mgħammra b’iżolatur DC għall-iskop tax-xogħol ta’ manutenzjoni. Dan għandu jitqiegħed maġenb jew ġol-invertituri. 
	 
	 
	 
	 
	Spezzjoni tal-Ambitu 12
	 

	4.3
	Żomm iċ-ċirkwiti induttivi bejn kejbils DC pożittivi u negattivi (ħomor/suwed) żgħar Il-kejbil tal-modulu u l-kejbil tar-ritorn ta’ kull sekwenza jsegwu l-istess mogħdija u huma fi ħdan metru (1) minn xulxin.
	 
	 
	 
	 
	Spezzjoni tal-Ambitu 12
	 

	4.4
	Il-kejbils DC iridu jiġu kkodifikat skont il-polarità (iswed/aħmar jew +/-) u n-numru tas-sekwenza.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.5
	Irid jitwaħħal apparat għall-protezzjoni kontra t-tlugħ f’daqqa tal-kurrent (NEN 62305-4: 2011).
	 
	 
	Apparat għall-protezzjoni kontra t-tlugħ f’daqqa tal-kurrent jipproteġi lill-invertitur min-nar minħabba sajjetta diretta jew indiretta
	 
	Spezzjoni tal-Ambitu 12
	 

	B. Il-konnessjoni tal-pannelli solari

	4.6
	Pannelli konnessi mal-invertitur f’serje (sa sekwenza waħda (1)) irid ikollhom l-istess angolu ta’ inklinazzjoni u orjentazzjoni. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C. Invertituri

	4.7
	L-invertituri jridu jikkonformaw ma’: EN50524, IEC61683, IEC 62109, NEN-EN 50438, IEC 60068. IEC 61683: Il-kejl tal-effiċjenza tal-kondizzjonaturi tal-potenza f’sistemi fotovoltajċi. EN 50524: Informazzjoni tal-iskeda tad-data għall-invertituri fotovoltajċi. IEC 62109: Is-sikurezza tal-konvertituri tal-potenza f’sistemi fotovoltajċi. NEN-EN 50438: Impjanti ta’ mikroġenerazzjoni konnessi ma’ networks pubbliċi ta’ distribuzzjoni ta’ vultaġġ baxx. EN 60068: Ittestjar ambjentali, kapaċità ta’ prestazzjoni taħt kundizzjonijiet mistennija ta’ trasportazzjoni, ħżin u użu. 
	 
	 
	Rekwiżiti standard
	Il-biċċa l-kbira tal-invertituri jissodisfaw dawn ir-rekwiżiti – iddikjarati fuq l-iskeda tad-data
	 
	 

	4.8
	L-invertituri jrid ikollhom garanzija tal-manifattur ta’ mill-inqas:
	5/10 snin
	?
	 
	 
	 
	 

	4.9
	Rekwiżiti tal-EMC. L-invertituri, il-pannelli solari u kwalunkwe tagħmir ieħor iridu jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-kompatibbiltà elettromanjetika (EMC) f’konformità ma’ NEN-EN-IEC 61000-6-2 (immunità) u NEN-EN-IEC 61000-6-4 (emissjonijiet)
	
	
	
	
	
	

	4.10
	Fil-każ ta’ installazzjoni fuq bejt, l-invertitur irid jiġi installat b’mill-inqas klassifikazzjoni IP65, inkluża l-protezzjoni kontra d-dawl tax-xemx u f’konformità ma’ rekwiżiti oħra mill-manifattur.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.11
	L-invertituri jrid ikollhom effiċjenza Ewropea ≥ 98 %. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.12
	Jew l-invertituri stess iridu jkunu mgħammra b’apparat li jsib il-ħsarat fl-ark jew irid ikun hemm apparat estern li jsib il-ħsarat fl-ark għas-sekwenzi kollha tal-pannelli solari konnessi mal-invertituri. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.13
	Il-manifattur tal-invertitur irid ikun parti b’reputazzjoni tajba u jkollu ċ-ċertifikati ISO 9001 u ISO 14001. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.14
	L-ispare parts iridu normalment jiġu kkonsenjati fi żmien 72 siegħa (eż. permezz ta’ azzjonist fl-UE) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.15
	L-invertituri jridu jikkonformaw mal-linji gwida tal-operatur tan-network, ikunu xierqa għall-grilja tal-elettriku Netherlandiża u jkollhom il-marka CE (konformità mar-regolamenti tal-UE)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.16
	Għandu jitwaħħal swiċċ fuq in-naħa AC tal-invertitur sabiex ikun jista’ jiġi iżolat, eż. għal skopijiet ta’ manutenzjoni.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.17
	L-invertituri jrid ikollhom apparat integrat għall-iskonnessjoni minn mal-grilja li jikkonforma ma’ VDE0126-1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.18
	Għal Drenthe, Groningen, Friesland, Overijssel u Gelderland: jekk l-installazzjoni tal-enerġija solari tkun fi ħdan żona ta’ protezzjoni ta’ Astron (https://www.astron.nl/beschermingszones/), l-invertituri jridu jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ Astron. Ara l-“lista bajda” tal-invertituri approvati fuq is-sit web ta’ hawn fuq. 
	 
	 
	 
	https://www.astron.nl/beschermingszones/
	 
	 

	4.19
	Irid ikun hemm biżżejjed spazju bejn l-invertituri, f’konformità mar-rekwiżiti tal-manifattur.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.20
	Il-post tal-invertituri jrid jiġi propost mill-kuntrattur u ddeterminat bi qbil mal-klijent.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.21
	L-invertituri jridu jkunu faċilment aċċessibbli għas-servisjar u l-manutenzjoni.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.22
	L-invertituri jridu jiżolaw akustikament mill-ħajt jew mill-qafas sabiex jiġu evitati ħsejjes ta’ kuntatt mal-ħitan, l-istrutturi u l-art.
	 
	?
	Jekk l-istorbju jista’ jkun problema
	 
	 
	 

	4.23
	L-invertitur jrid ikun reżistenti għall-irxiex bil-melħ f’konformità ma’ IEC 60069-2-52
	 
	?
	Jekk jinsabu maġenb il-baħar
	 
	 
	 

	4.24
	Fil-każ ta’ installazzjoni fuq bejt, l-invertitur irid jiġi installat b’mill-inqas klassifikazzjoni IP65, inkluża l-protezzjoni kontra d-dawl tax-xemx u f’konformità ma’ rekwiżiti oħra mill-manifattur.
	 
	?
	IP6x biex tiġi evitata ħsara minn maltempati, eċċ. IPx5 biex jiġi evitat li persuna li tnaddaf b’ħeġġa żejda b’pajp tal-ġnien tkisser l-invertitur.
	 
	 
	 

	4.25
	L-invertituri jridu jkunu ssiġillati sew u ma jridux ikunu aċċessibbli għal persuni mhux awtorizzati. 
	 
	?
	Sabiex jiġi evitat l-użu mhux xieraq, is-serq jew il-vandaliżmu, l-invertituri jridu jkunu ssiġillati. 
	 
	 
	 

	D. Kejbils, konnetturi, kanali

	4.26
	Il-konnetturi DC iridu jkunu MC4 u jikkonformaw ma’ IEC 62852
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.27
	Il-konnetturi DC li jingħaqdu ma’ xulxin (maskil-femminil) iridu jkunu tal-istess tip u manifattur
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.28
	Il-konnettur DC irid ikollu mill-inqas klassifikazzjoni IP65
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.29
	Il-kejbils kollha jridu jikkonformaw ma’ IEC 60364-7-712 taqsima 712.522 (rekwiżiti għal sistemi ta’ provvista fotovoltajka), IEC 60364-5-52 (kejbils elettriċi fil-bini), IEC 60332-1-2 (reżistenza għan-nar) u EN 50396 (testijiet mhux elettriċi)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.30
	Il-kejbils DC kollha jridu jkunu adattati għall-applikazzjonijiet solari u jkunu reżistenti għall-UV u għall-ożonu. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.31
	Il-komponenti kollha tan-naħa DC (inklużi l-kejbils u l-konnetturi) iridu jkunu ddisinjati biex jifilħu ≥ 1.15 darba l-vultaġġ taċ-ċirkwit miftuħ fir-routing tal-wajer.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.32
	Tipi differenti ta’ kejbils (eż. kejbils DC, AC u tad-data) iridu jintużaw separatament minn xulxin.
	 
	 
	 
	 
	Spezzjoni ta’ SCIOS tal-Ambitu 12
	 

	4.33
	Id-dimensjonijiet tal-kejbils iridu jkunu f’konformità ma’ NEN 1010
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.34
	Telf tal-kejbils: taħt tagħbija massima, jista’ jkun hemm telf ta’ mhux aktar minn 2 % fuq in-naħa DC u telf ta’ 1 % fuq in-naħa AC. 
	 
	 
	Possibbilment aġġusta għal sitwazzjonijiet speċifiċi; għal kejbils twal ħafna, jista’ jiġi aċċettat perċentwal ta’ telf ogħla fir-rigward tal-ibbilanċjar bejn il-kostijiet u l-benefiċċji
	 
	 
	 

	4.35
	Jekk installazzjoni jkun fiha diversi sekwenzi, dawn iridu jikkonformaw ma’ IEC 60364-7-712, u jkunu protetti kontra kurrenti ta’ tagħbija eċċessiva permezz ta’ fjusis fuq in-naħa plus u minus jew permezz ta’ dimensjonar xieraq
	 
	?
	 
	 
	 
	 

	4.36
	Il-kejbils iridu jikkonformaw mal-klassi Cca tar-Regolament dwar il-Prodotti għall-Kostruzzjoni f’konformità ma’ NTA 8012.
	 
	?
	 
	 
	 
	 

	4.37
	Il-kejbils iridu jitwaħħlu sew b’mod mekkaniku. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.38
	Il-kejbils iridu jgħaddu minn kanali jew tubi. Ir-rotta tal-kejbil tas-sistema tal-enerġija solari tista’ timtela sa 80 % għal rotot ġodda u sa 100 % għar-rotot eżistenti.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.39
	Il-kanali tal-kejbil ma jridux jitqiegħdu direttament fuq il-bejt, iżda jridu jitwaħħlu mal-bejt jew mal-istruttura ta’ taħt permezz ta’ kavers jew saqajn tal-lasktu, u jrid jiġi evitat id-dendil.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.40
	Il-kanal tal-kejbil irid f’kull ħin ikun imdendel jew jitpoġġa f’livell ogħla mil-livell massimu tal-ilma fuq il-bejt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.41
	Il-kejbils jistgħu jitqiegħdu f’kurvi ta’ mhux aktar minn 90 grad.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.42
	Il-kejbil irid jiġi mmuntat b’tali mod li jimminimizza l-probabbiltà li jidħlu l-umdità jew likwidi fil-kejbils jew il-konnetturi. 
	 
	 
	 
	Il-portijiet tal-kejbil u l-portijiet tal-bejt iridu jkunu magħmula b’mod li ma jgħaddix ilma. Dan irid isir f’konformità mal-aħħar verżjoni tal-“linji gwida kummerċjali dwar is-sistema magħluqa tal-bejt” (vakrichtlijn gesloten daksysteem), filwaqt li l-portijiet tal-ħajt iridu jsiru f’konformità mad-Digriet dwar il-Kostruzzjoni tal-2012.
	 
	 

	4.43
	Il-kejbils iridu jitqiegħdu b’tali mod li jkunu protetti milli jinqatgħu. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.44
	Kwalunkwe port tal-bejt irid jitwaħħal sew sabiex ma jgħaddix ilma mill-bejt anke jekk tkun ix-xita.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	E. Il-kaxxa tal-miter u l-konnessjoni mal-grilja

	4.45
	Il-punt ta’ konnessjoni jrid ikollu ċirkwit wieħed għal kull invertitur, ċirkwit ta’ konsum addizzjonali għas-sistemi ta’ monitoraġġ u miter tal-produzzjoni gross għas-sistema. 
	 
	 
	Il-miter tal-produzzjoni gross irid jikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fl-iskema ta’ sussidju SDE++. 
	 
	 
	 

	4.46
	Meta tiġi adattata l-kaxxa tad-distribuzzjoni, il-fjusis (awtomatiċi) rilevanti jridu jindikaw li l-installazzjoni hija installazzjoni tal-enerġija solari bi stiker u/jew pjanċa tal-plastik li taqra: “ATTENZJONI: installazzjoni tal-enerġija solari” (jew ekwivalenti). Dawn l-istikers iridu jitqiegħdu wkoll fuq il-kondjuwit tal-installazzjoni użat u fuq kwalunkwe kaxxi ta’ ġunzjoni.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekwiżiti fakultattivi għall-invertituri

	4.47
	Jistgħu jissewwew. Il-manifattur irid ikollu ċentru ta’ servizz fl-Ewropa li jista’ jsewwi l-invertituri, jew irid ikun hemm kumpaniji esterni fl-Ewropa li jkunu awtorizzati li jsewwu l-invertituri.
	 
	?
	 
	 
	 
	 

	4.48
	Kull invertitur irid jipprovdi l-funzjonijiet li ġejjin:
- parametri tal-issettjar;
- notifika malli jonqos il-vultaġġ (AC jew DC);
- parametri tal-grilja tal-wiri (frekwenza, vultaġġ, eċċ.);
- jintefa malli l-grilja taqa’ barra mill-medda permessa.
	 
	?
	 
	 
	 
	 

	4.49
	L-invertituri jridu jippermettu li l-enerġija ġġenerata tiġi aġġustata skont id-domanda elettrika tas-sit sabiex tiġi evitata feed-in fil-grilja. 
	 
	?
	Pereżempju, fil-każ ta’ konġestjoni fil-grilja fiż-żona li temporanjament tipprevjeni l-feed-in. 
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	Rapport tat-tlestija
	 

	6.1
	Malli jitlesta, irid jiġi pprovdut dokument tat-tlestija għal kull sit fil-forma ta’ fajl “kif mibni”. Il-fajl irid jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
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	▪ Isem u indirizz tal-bini
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	▪ Manwal tal-istruzzjonijiet
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	▪ Struzzjonijiet dwar is-sikurezza
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	▪ Skedi tax-xogħlijiet
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	▪ Tqassim tal-pannelli, tal-invertituri u tas-sekewnzi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	▪ Dijagrammi skematiċi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	▪ Struttura ta’ appoġġ: speċifikazzjonijiet tekniċi, dikjarazzjoni tal-istabbiltà, garanziji u ċertifikati
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	▪ Pannelli solari:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  o Skeda tad-data bl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  o Valutazzjoni Simplifikata tal-Karbonju maħruġa minn Certisolis f’konformità ma’ PPE2/CRE4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  o Garanzija tal-prodott + garanzija tal-prestazzjoni
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  o Lista ta’ numri tas-serje tal-pannelli + data tat-test flash (kurva I-V) għal kull numru tas-serje 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  o Struzzjonijiet tal-immuntar 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  o Jekk tkun intużat folja ta’ wara tal-plastik u ma jkun hemm l-ebda referenza fuq l-iskeda tad-data tal-materjali tal-folja ta’ wara użati, tkun meħtieġa attestazzjoni “ħielsa minn PFAS”. 
	 
	 
	 
	L-attestazzjoni “ħielsa minn PFAS” hija dokument imfassal u ffirmat mill-manifattur li jindika l-materjali użati għall-folja ta’ wara u li jikkonferma li l-folja ta’ wara tkun ħielsa mill-PFAS.
	Mill-konsulent tekniku tal-klijent
	 
	 

	 
	▪ Installazzjoni elettrika, fuq in-naħa DC:
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	   o Kalkoli tal-kejbil
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   o Dijagramma skematika tas-sekwenza u l-kodifikazzjoni jew it-tikketta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   o Speċifikazzjonijiet tekniċi għall-kejbils, il-konnetturi u l-kaxxi ta’ ġunzjoni
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    o Ċertifikati għall-kejbils u l-konnetturi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	▪ Installazzjoni elettrika, fuq in-naħa AC:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   o Kalkoli tal-kejbil
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   o Dijagrammi skematiċi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   o Speċifikazzjonijiet tekniċi għall-protezzjoni mill-iskonnessjoni minn mal-grilja, rilejs, interruttur taċ-ċirkwit, protezzjoni mill-vultaġġ żejjed, swiċċijiet ta’ qtugħ użati, fjusis u kejbils
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	▪ Invertitur(i):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   o Speċifikazzjonijiet tekniċi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   o Ċertifikati
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   o Garanziji
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   o Manwal tal-istruzzjonijiet
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   o Numru tas-serje bir-referenza tat-tikketta għal kull invertitur
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	▪ Data ta’ monitoraġġ; speċifikazzjonijiet tekniċi għar-reġistratur tad-data, id-dettalji tal-login u l-manwal tal-istruzzjonijiet
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	▪ Garanziji ta’ rendiment
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	▪ Prova tar-reġistrazzjoni mal-operatur tal-grilja u mal-kumpanija tal-metraġġ (Het Meetbedrijf).
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	▪ Kodiċi EAN għall-feed-in tal-grilja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Fakultattiv: għal installazzjonijiet fotovoltajċi akbar minn 1 MWp
	1

	6.2
	Il-kuntrattur irid jaċċetta l-PAC (ċertifikat ta’ aċċettazzjoni proviżorja) wara l-ispezzjoni tal-Ambitu 12 u jibda jindirizza l-lista ta’ nuqqasijiet ta’ konformità.
	 
	?
	 
	Il-PAC jipprovdi ħarsa ġenerali lejn in-nuqqasijiet ta’ konformità maġġuri u minuri skont konsulent tekniku, u jidentifika wkoll il-kwistjonijiet li jeħtieġ li jittejbu qabel l-aċċettazzjoni finali.
	Rapport/konsulent tekniku ta’ SCIOS tal-Ambitu 12
	L-installatur/l-EPC/il-bennej irid jagħmel it-titjib
	2

	6.3
	Il-kuntrattur irid ikun ħa l-passi kollha meħtieġa biex jiżgura li l-FAC (ċertifikat ta’ aċċettazzjoni finali) ikun jista’ jinħareġ fi żmien ... xhur mill-PAC
	 fi żmien x xhur
	?
	 
	L-FAC huwa rapport li jiddikjara, għal kull punt ta’ titjib fil-PAC, jekk inkisibx skont is-sid/konsulent tekniku. Dan jirrikjedi dan li ġej: il-punti kollha ta’ titjib fil-PAC iridu jkunu ġew implimentati; il-proporzjon tal-prestazzjoni proprja matul l-aħħar 30 jum irid ikun mill-inqas 98 % tal-proporzjon tal-prestazzjoni nominali (PRN, ara l-kriterji tal-għoti); ir-rapport tat-tlestija jrid ikun ġie aġġornat b’dokumentazzjoni “kif mibni”. 
	Rapport/konsulent tekniku ta’ SCIOS tal-Ambitu 12
	 
	3

	Fakultattiv: għal installazzjonijiet fotovoltajċi akbar minn 10 MWp
	3

	6.4
	L-ittestjar tal-kampjuni, biex jiġu vverifikati l-potenza u l-kwalità tal-pannelli solari fornuti.
	1) P_test > 99 % P_manifattur. 2) Kundizzjoni aċċettabbli.
	?
	Normalment għal proġetti > 10 MWp biss. L-ittestjar tal-kampjuni jinvolvi dan li ġej: 1) il-potenza tal-pannelli kampjun skont test I-V indipendenti trid tkun > 99 % tal-potenza skont il-manifattur; 2) il-kampjuni jridu jkunu f’kundizzjoni aċċettabbli (spezzjoni viżwali, numru ta’ xquq mikroskopiċi skont l-ittestjar tal-elettroluminexxenza (EL), eċċ.).
	Rapport tad-data I-V u immaġnijiet EL ta’ moduli fotovoltajċi skont IS 2859, l-għadd ta’ kampjuni ddeterminat skont il-livell AQL S2 jew S3. 
	Irid ikun approvat minn konsulent tekniku. 
	Fil-każ ta’ prestazzjoni agħar minn dik mistennija sostanzjali (> 1 %), iridu jiġu fornuti pannelli addizzjonali sakemm il-potenza DC attwali taqbel mal-potenza DC fl-offerta, jew irid jiġi applikat skont proporzjonali għall-kost globali tal-proġett.
	4

	6.5
	Awditu tal-fabbrika
	Valutazzjoni: “suffiċjenti”
	?
	Normalment għall-proġetti fotovoltajċi > 10 MWp biss. Kost ta’ madwar EUR 3,000-7,000. Il-fabbrika li fiha jiġu prodotti l-moduli trid tiġi spezzjonata qabel jew waqt il-produzzjoni tal-pannelli, inklużi verifiki fuq il-kwalità tal-materjali u l-proċess tal-produzzjoni. 
	 
	 
	 
	5
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	Jekk jogħġbok innota: M &M huma mitluba fil-kuntratt/sejħa għall-offerti biss
	 
	 

	Il-mudell tar-rekwiżiti u l-kriterji tal-għoti għall-proġetti fotovoltajċi
	 
	Struzzjonijiet lill-klijenti 
1. Emenda t-taqsimiet sofor b’test blu
	 
	 

	Verżjoni: 0.99
	 
	 
	2. Rekwiżiti fakultattivi f’taqsimiet roża: ħassar il-punt interrogattiv fil-kolonna C jekk dan ir-rekwiżit mhux qed jiġi inkluż. Inkella, ikteb “iva” jew “1”. In-numru tar-rekwiżit imbagħad jitneħħa, u n-numerazzjoni tar-rekwiżiti segwenti taġġusta awtomatikament. 

	Ippubblikata minn: Buyer Group voor Duurzame PV
	 
	 
	3. Daħħal kwalunkwe rekwiżit addizzjonali fit-taqsimiet il-vojta. Jekk jiddaħħlu ringieli addizzjonali, jekk jogħġbok aġġusta l-formuli tan-numerazzjoni awtomatika fil-kolonni A u H.
	 

	Feedback/żbalji/żidiet: ibgħat email lil BGDPV@pianoo.nl
	 
	4. Meta tlesti, aħbi l-kolonni D u E. 
	 
	 
	

	ID
	Deskrizzjoni
	Valur
	Tinkludi r-rekwiżit?
	Spjegazzjoni għall-klijent
	Verifika u validazzjoni
	Konsegwenzi ta’ prestazzjoni agħar minn dik mistennija
	

	Manutenzjoni u tiswijiet
	

	7.1
	Disponibbiltà tal-installazzjoni
	Sistemi < 1 MWp: > 98 %;   Sistemi > 1 MWp: 99 %
	 
	Għandu jiġi ddeterminat f’konsultazzjoni mal-konsulent. Dan ir-rekwiżit mhux dejjem jiġi inkluż. Id-disponibbiltà tindika li proġett qed jopera għal 98 % jew 99 % tas-sigħat tad-dawl tax-xemx. Kwalunkwe manutenzjoni trid tkun qasira u l-ħsarat iridu jiġu solvuti malajr. 
	Permezz tas-sistema ta’ monitoraġġ, jew inkella permezz ta’ rapporti mis-sistema ta’ monitoraġġ.
	Fakultattiv: sistemi kbar ħafna drabi jinkludu klawżola ta’ penali
	

	7.2
	Il-proporzjon tal-prestazzjoni mkejla (PRM),  fuq perjodu ta’ 1 snin, irid ikun mill-inqas 97 % tal-PRN (PR nominali skont id-disinn, ara l-worksheet 9 – Kriterji tal-għoti)
	> 97 % ta’ PRN
	 
	Għandu jiġi ddeterminat f’konsultazzjoni mal-konsulent. Dan ir-rekwiżit mhux dejjem jiġi inkluż. Il-PRM jiġi ddeterminat billi l-output tal-enerġija jiġi diviż fuq sena bil-potenza fotovoltajka installata (massimu ta’ watts ta’ DC) u bl-irradjazzjoni attwali għal kull m2  matul dik is-sena (skont, pereżempju, stazzjon tat-temp tal-Istitut Meteoroloġiku Rjali tan-Netherlands fil-qrib jew miter tal-irradjazzjoni fuq il-post).  Devjazzjonijiet akbar minn 3 % jindikaw problemi fl-installazzjoni. 
	Kull sena permezz tas-sistema ta’ monitoraġġ jew rapport annwali mis-sistema ta’ monitoraġġ
	Fakultattiv: sistemi kbar ħafna drabi jinkludu klawżola ta’ penali, eż. EUR 60 għal kull MWh ta’ output nieqes meta mqabbel mal-output li jinkiseb jekk PRG = 97 % ta’ PRN.
	

	7.3
	Pjan ta’ spezzjoni u manutenzjoni
	 
	 
	Dokument li jiddeskrivi kif u kemm-il darba jitwettqu l-ispezzjonijiet u l-manutenzjoni. 
	Għandu jiġi ddeterminat f’konsultazzjoni mal-konsulent
	 
	

	7.4
	Ftehim ta’ manutenzjoni korrettiva/dwar il-livell ta’ servizz – A. F’każ li transformer, invertitur jew sistema ta’ monitoraġġ tkun bil-ħsara: investiga l-kawża u pproponi azzjoni korrettiva fi żmien:
	Għas-sistemi > 1 MWp: erba’ sigħat; Għas-sistemi > 100 kW, < 1 MWp: 24 siegħa; Għas-sistemi < 100 kW: 72 siegħa
	 
	Għandu jiġi ddeterminat f’konsultazzjoni mal-konsulent
	Minn qabel: pjan ta’ spezzjoni u manutenzjoni wara s-sena 1: verifiki possibbli mill-klijent dwar jekk twettaqx ix-xogħol. 
	 
	

	7.5
	Ftehim ta’ manutenzjoni korrettiva/dwar il-livell ta’ servizz – B. Fil-każ ta’ falliment ta’ sekwenza jew ħsara ta’ aktar minn erba’ moduli fotovoltajċi, investiga l-kawża u pproponi azzjoni korrettiva fi żmien:  
	Għas-sistemi > 1 MWp: 24 siegħa; Għas-sistemi > 100 kW, < 1 MWp: 72 siegħa; Għas-sistemi < 100 kW: Gimgħa
	 
	Għandu jiġi ddeterminat f’konsultazzjoni mal-konsulent
	Minn qabel: pjan ta’ spezzjoni u manutenzjoni wara s-sena 1: verifiki possibbli mill-klijent dwar jekk twettaqx ix-xogħol. 
	 
	

	7.6
	Ftehim ta’ manutenzjoni korrettiva/dwar il-livell ta’ servizz – C. Fil-każ ta’ ħsara ta’ modulu fotovoltajku 1, investiga l-kawża u pproponi azzjoni korrettiva fi żmien:  
	Għas-sistemi > 1 MWp: 72 siegħa; Għas-sistemi > 100 kW, < 1 MWp: Ġimgħa; Għas-sistemi < 100 kW: Gimgħa
	 
	Għandu jiġi ddeterminat f’konsultazzjoni mal-konsulent
	Minn qabel: pjan ta’ spezzjoni u manutenzjoni wara s-sena 1: verifiki possibbli mill-klijent dwar jekk twettaqx ix-xogħol. 
	 
	

	7.7
	Manutenzjoni preventiva tal-invertituri u, jekk meħtieġ, tat-transformer. It-transformer u l-invertituri jridu jirċievu l-manutenzjoni preventiva meħtieġa mill-manifattur kull 
	sena/sitt xhur
	 
	Għandu jiġi ddeterminat f’konsultazzjoni mal-konsulent
	Minn qabel: pjan ta’ spezzjoni u manutenzjoni wara s-sena 1: verifiki possibbli mill-klijent dwar jekk twettaqx ix-xogħol. 
	 
	

	7.8
	Manutenzjoni preventiva ta’ pannelli solari, kejbils, konnetturi, struttura ta’ taħt. Fil-forma ta’ spezzjoni viżwali u kwalunkwe tiswijiet/aġġustamenti meħtieġa fuq il-post, imwettqa bl-istess frekwenza bħall-manutenzjoni preventiva tal-invertituri.  
	Għandu Jiġi Deċiż
	 
	Għandu jiġi ddeterminat f’konsultazzjoni mal-konsulent
	Minn qabel: pjan ta’ spezzjoni u manutenzjoni wara s-sena 1: verifiki possibbli mill-klijent dwar jekk twettaqx ix-xogħol. 
	 
	

	7.9
	Tindif ta’ pannelli solari. Soġġett għal spezzjoni viżwali u PR tas-sistema, fuq id-deċiżjoni tal-parti responsabbli għall-M & M. 
	Għandu Jiġi Deċiż
	 
	Għandu jiġi ddeterminat f’konsultazzjoni mal-konsulent. In-Netherlands normalment ikollhom biżżejjed xita biex ikun żgurat li l-pannelli jitnaddfu awtomatikament, u l-kostijiet tat-tindif ħafna drabi ma jkunux vallapena għar-rendiment addizzjonali. Madankollu, fil-każ ta’ ħmieġ persistenti, it-tindif jista’ jkun utli. Dan jista’ jkun minħabba l-kundizzjonijiet tat-temp, il-preżenza ta’ għadd kbir ta’ għasafar f’xi siti, pannelli inklinati fil-baxx, jew iċ-ċelloli aktar baxxi jkunu parzjalment koperti minn muski/alka.
	Minn qabel: pjan ta’ spezzjoni u manutenzjoni wara s-sena 1: verifiki possibbli mill-klijent dwar jekk twettaqx ix-xogħol. 
	 
	

	7.10
	Manutenzjoni ta’ ħdura
	Għandu Jiġi Deċiż
	 
	Għandu jiġi ddeterminat f’konsultazzjoni mal-konsulent. Normalment, il-ħdura ma tridx tisporġi ’l fuq mill-moduli, jew tfixkel il-funzjonament xieraq tal-pannelli. 
	Minn qabel: pjan ta’ spezzjoni u manutenzjoni wara s-sena 1: verifiki possibbli mill-klijent dwar jekk twettaqx ix-xogħol. 
	 
	

	7.11
	Ġestjoni tal-talba għal garanzija
	Għandu Jiġi Deċiż
	 
	Dokument li jiddeskrivi min jieħu responsabbiltà jekk jinkiser panel jew invertitur u kif issir it-talba. 
	 
	 
	

	Monitoraġġ 
	

	7.12
	Il-prestazzjoni tal-pannelli fotovoltajċi (kWh għal kull unità ta’ ħin) trid tkun tista’ titkejjel mis-sistema ta’ monitoraġġ fil-livell tas-sekwenza
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7.13
	L-installazzjoni tal-enerġija solari trid tkun mgħammra b’sistema ta’ monitoraġġ li tippermetti l-qari mill-bogħod 24/7 tas-sistema permezz ta’ konnessjoni (mingħajr fili).
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7.14
	Fi kwalunkwe każ, il-pjattaforma ta’ monitoraġġ trid turi dan li ġej: 
- il-valuri tal-produzzjoni f’ħin reali f’kWh/invertitur;
- il-produzzjoni totali tal-invertituri kollha f’kWh; 
- l-output totali tal-AC f’watts tal-invertituri kollha;
- il-vultaġġ DC f’volts/invertitur;
- il-kurrent DC f’amps/invertitur;
- il-potenza DC f’watts/invertitur;
- il-vultaġġ AC għal kull fażi/invertitur;
- il-kurrent AC għal kull fażi/invertitur;
- l-istatus tal-operazzjoni/invertitur;
- ħsarat tal-invertituri; 
- fallimenti fil-komunikazzjoni; 
- valuri mwettqa relattivi għall-valuri mistennija. 
	 
	 
	Għandu jiġi ddeterminat f’konsultazzjoni mal-konsulent
	 
	 
	

	7.15
	Is-sistema ta’ monitoraġġ irid ikollha disponibbiltà ta’ ≥ 99 %.
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Fakultattiv
	

	7.16
	Ir-rapporti tal-istatus li jkun fihom id-data tas-sistema ta’ monitoraġġ tax-xahar ta’ qabel iridu jintbagħtu fi żmien 15-il jum mill-aħħar tax-xahar
	 
	?
	Għandu jiġi ddeterminat f’konsultazzjoni mal-konsulent
	 
	 
	

	7.17
	Il-kumpanija responsabbli għall-M & M irid ikollha esperjenza u tkun diġà mmaniġġjat għadd minimu ta’ installazzjonijiet fotovoltajċi:
	50 MWp
	?
	Għandu jiġi ddeterminat f’konsultazzjoni mal-konsulent
	 
	 
	

	7.18
	Il-kumpanija responsabbli mill-M&M irid ikollha rekord tajjeb
	medja ta’ > 95 GPR u disponibbiltà ta’ > 98 % fl-aħħar sentejn
	?
	Għandu jiġi ddeterminat f’konsultazzjoni mal-konsulent
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	Struzzjonijiet lill-klijenti
	 
	 

	Il-mudell tar-rekwiżiti u l-kriterji tal-għoti għall-proġetti fotovoltajċi
	 
	1) Emenda t-taqsimiet sofor b’test blu
	 
	 

	Verżjoni: 0.99
	 
	2) Rekwiżiti fakultattivi f’taqsimiet roża: ħassar il-punt interrogattiv fil-kolonna C jekk dan ir-rekwiżit mhux qed jiġi inkluż. Inkella, ikteb “iva” jew “1”. In-numru tar-rekwiżit imbagħad jitneħħa, u n-numerazzjoni tar-rekwiżiti segwenti taġġusta awtomatikament. 

	Ippubblikata minn: Buyer Group voor Duurzame PV
	 
	3) Daħħal kwalunkwe rekwiżit addizzjonali fit-taqsimiet il-vojta. Jekk jiddaħħlu ringieli addizzjonali, jekk jogħġbok aġġusta l-formuli tan-numerazzjoni awtomatika fil-kolonni A u H.

	Feedback/żbalji/żidiet: ibgħat email lil BGDPV@pianoo.nl
	 
	4) Meta tlesti, aħbi l-kolonni D u E. 
	 
	 

	ID
	Deskrizzjoni 
	Tinkludi r-rekwiżit?
	Spjegazzjoni
	Verifika u validazzjoni
	Konsegwenzi ta’ prestazzjoni agħar minn dik mistennija

	SISTEMI F’GĦELIEQI/XEMX FUQ L-ART 

	8.1
	Dawl tax-xemx suffiċjenti fuq il-ħamrija; proporzjon ta’ kopertura tal-art (GCR). Sabiex ikun hemm biżżejjed ħajja tal-ħamrija, il-GCR għandu jkun inqas minn 70 %.
	 
	Il-proporzjon tal-kopertura tal-art huwa ż-żona pprojettata fuq l-art mill-pannelli solari fir-rigward taż-żona koperta mir-ringieli tal-pannelli solari. 
	 
	 

	8.2
	Tisqija suffiċjenti tas-sottoswol; l-orjentazzjoni tal-pajsaġġ tal-pannelli u distanza bejn il-pannelli ta’ > 2 cm. Bejn il-pannelli ħdejn xulxin fuq in-naħa qasira jew twila, irid jitħalla spazju ta’ mill-inqas 2 cm biex l-ilma tax-xita jkun jista’ jaqa’, fil-biċċa l-kbira tiegħu mingħajr xkiel, fuq il-ħamrija. 
	 
	 
	 
	 

	8.3
	L-installazzjoni fotovoltajka trid tikkonforma mat-test tal-ħamrija tat-TNO
	?
	Huwa rrakkomandat li dan it-test jiġi inkluż għall-installazzjonijiet fotovoltajċi ta’ aktar minn 2 MWp. 
	 
	 

	SISTEMI FOTOVOLTAJĊI LI JŻOMMU F’WIĊĊ L-ILMA/XEMX FUQ L-ILMA 
	Jekk jogħġbok innota: Għal Xemx fuq l-Ilma, hemm diversi rekwiżiti speċifiċi għall-proġett u għas-sit li l-ewwel iridu jiġu ddeterminati flimkien mal-Awtorità tal-Ilma. 

	8.4
	M’għandhomx jintużaw materjali li jlissu. 
	 
	B’rabta mad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, l-ilmijiet iridu jkunu f’kundizzjoni tajba fir-rigward tal-kompożizzjoni kimika u l-ekoloġija. Il-lissija ta’ ċerti sustanzi tista’ tikkawża problemi fir-rigward tal-kompożizzjoni kimika. 
	 
	 

	8.5
	Rata ta’ kopertura tal-ilma ta’ mhux aktar minn:
	50 %
	Jekk jogħġbok innota: l-Awtorità tal-Ilma normalment tiddetermina r-rata massima ta’ kopertura f’kollaborazzjoni ma’ ekoloġista.
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	Numru
	 Suġġett
	Deskrizzjoni

	 Proġett

	1
	Worksheet tal-kriterji tal-għoti
	Worksheet mimlija bid-dettalji tal-proposta tiegħek

	2
	Rapport(i) ta’ simulazzjoni għal kull sit, PVsyst, PV*SOL 
	L-inkorporazzjoni tal-abbozz/tal-proposta tiegħek permezz ta’ software ta’ simulazzjoni rikonoxxut bħal PVsyst, PV*SOL, eċċ. 

	 
	Pannelli solari
	

	3
	Skeda tad-data tal-pannelli solari
	

	4
	Garanzija tal-prodott tal-pannelli solari
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